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INSPEKTIONSBERICHT

itber eine Inspektion gem. ONORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / OLMB Kapitel B1 in der j ils gtiltigen F

Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-aufirage der gegenstindlichen Auftragsnummer,
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verSffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt

werden
Auftragsnummer: 19081576
Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Pierbach
Kundennummer: 6202393
Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: Wasserversorgung der Gem. Pierbach
Anlagen-Id: 06131000
Leiterin der Inspektion: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer
Rechnungsempfanger: Gemeindeamt Pierbach, DorfstraBe 22, 4282 Pierbach
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft /

Datei itber Schnittstelle
Gemeinde Pierbach
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SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Institut fir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

ORTSBEFUND
Parameter Ergebnis K
Begutachtetes Objekt Bohrbrunnen; Hochbehéalter
Lage : Die Quellen befinden sich ca. 100 - 500 m oberhalb des
Hochbehélters im Wald und teilweise in einer Wiese.
Der Bohrbrunnen befindet sich an der B124 Richtung Ménchdorf
neben der Strasse in einer Wiese, in einem eingezdunien engeren
Beschreibung der Anlage Schutzgebiet. 1
Anlage: Die Wasserversorgungsanlage besteht aus sieben Quellen,
drei Quellsammelschachten, einem Bohrbrunnen, einem
Hochbehélter mit 150 m3 Fassungsvermdgen und einer
Entsduerungsaniage.
Schutzgebiet Der ngtand des erfasst.Qn Einzuggebietes ldsst einen 1
ausreichenden Schutz fiir das Wasservorkommen erwarten.
Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und
Mégliche Verunreinigung -forderungsanlage verhindert - soweit ersichtlich - jede i
Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen fur Transport und Speicherung des Wassers
Versorgungsnetz sind soweit ersichtlich in einem solchen Zustand, dass jede i
Beeintrachtigung der Wassergiite verhindert wird.
Aufbereitung des Trinkwassers Es wird eine Aufbereitungsanlage betrieben,. 1
Technische Ausfithrung Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet. i
Angaben zur Eigenkontrolle Es werden Aufzeichnungen (ber die Eigenkontrolle geflihrt. 1
Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich in ordnungsgeméaBem Zustand. 1
Festgestellte Mangel keine 1
Baulich-technische Verénderungen an keine 1
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund
Inspiziertes Aufbereitungsverfahren Entsauerung 2
Notwendigkeit der Aufbereitungsaniage Das Wasseraufpereitungsvgrfahren ist ilj seuchenhygienischer oder 5
chemisch-technischer Hinsicht notwendig.
f\&%ﬂi@i?ﬁiﬁsﬁeﬁ%ﬁ Das Wasseraufbereitungsverfahren ist zweckmaBig. 2
Das Wasseraufbereitungsverfahren funktioniert ordnungsgemas;
Funktion der Aufbereitungsanlage Schadstoffe oder unerwiinschte Organismen beeintrachtigen die 2
Wasserglite nicht.

. Durch den Betrieb der Anlage zur Wasseraufbereitung wird die
Aufbereitungsaniagen erforderliche Wassergiite m’iht beeintrachtigt. ° 2
UV-Desinfektionsanlage Nein P
Feststellungen eingesetzte Stoffe: Akdolit 2

Kommentare (Verwendete Untersuchungsveifahren):

1.)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage nach SVA_9626

2.y Inspektion einer Wasseraufbereitungsaniage nach SVA_9626
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Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsgegenstand/-gegensténde der gegensténdlichen Auftragsnummer. Dieser Priifbericht darf
grundsétzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 19081576-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:

Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T19-00478.6
11.07.2019
Privatprobe
Trinkwasser
aufbereitetes TW

Mindestuntersuchung - aufbereitetes Trinkwasser + Lokalaugenschein

aufbereitetes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung der Gem. Pierbach
06131000

Hochbehélter, Mischwasser nach Entsduerung
03

Alfred Mller

10.07.2019

10.07.2019
AGES

Ja

Alfred Mller
bewdlkt

15,0

11.07.2019 - 23.07.2019

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang Il Teil AZ 3 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Riickschiuss auf die 3
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete Entsauerun 3
Wasseraufbereitungsverfahren S

Verteilte Wassermenge 100,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis

Referenzdatum 10.07.2019 11:30
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Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

AGES

Parameter Ergebnis

Zusatzbeschreibung 2 Messzeitraum: 11.07.19 15:00 bis 12.07.2019 14:35 4
Zusatzbeschreibung 3 Sensortype+ID. SST-SN: SHV528, SGS601 4
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis PW PW Einheit N K
Wassertemperatur 12,1 grd C 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 272 max. 2500 uS/cm 7
pH Wert (vor Ort) 7,89 6,50 - 9,50 8
Chlorid (Cl-) 374 max. 200 mag/I 9
Nitrat 12,4 max. 50,0 mg/i S
Sulfat i1,7 max. 750 mg/I 9
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/I 10
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/! 11
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stofﬂ ° 04 mg/! 12
Carbonathérte 4,0 °dH i3
Gesamthdrte 6,7 °dH 13
Calcium (Ca) 40,6 mg/| 13
Magnesium (Mg) 4,3 mg/ 13
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/! 14
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/! 14
Natrium (Na) 10,9 max. 200 mg/l 14
Kalium (K) <1,00 mg/! i4
kolor}'iebildende Einheiten bei 22°C 16 max. 100 KBE/m 15
Bebriitungstemperatur

kolon_iebi!dende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 15
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 16
Coliforme Bakterien 6 max. 0 KBE/100ml 16
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 17
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/100ml i8
Kohlenséaure, aggressiv <1,0 mg/| 19
Calcitlésekapazitat ber. als CaCO3 1,8 mg/| 20
Radon-222 140 £ 30 Ba/l 21
Aliféllig verwendete Abkirzungen:

IPW e Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW v Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kemmentare:

21.) Ext.Norm: ISO 11665-4, Messverfahren: Elektret, passiv, integrierend; Dok.Code: 3192
Angabe zur Unsicherheit: k=2
Angabe zur Nachweisgrenze: k=2
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Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

Probenummer: 19081576-0

02

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T16-00478.7
11.07.2019
Privatprobe
Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung der Gem. Pierbach
06131000

Netzentnahme Kldranlage Pierbach, Kiiche
04

Alfred Miiller

10.07.2019

10.07.2019
AGES

Ja

Alfred Mller

11.07.2019 - 23.07.2019

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Rickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung l&sst einen Riickschluss auf die 3
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.
Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete Entsduerun 3
Wasseraufbereitungsverfahren 9
Verteilte Wassermenge 100,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Wassertemperatur 16,7 grd C 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 191 max. 2500 uS/cm 7
pH Wert (vor Ort) 7,96 6,50 - 9,50 3
— T I
kolor}'ieblldende Einheiten bei 22°C 14 max. 100 KBE/ml 15
Bebritungstemperatur
T T P
kolor.}.leblldende Emhelten bei 37°C 1 max. 20 KBE/ml {5
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml i6
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 16
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Institut flir Hydroanalytik Linz
Wieningerstrafe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

AGES

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 17
Aliféllig verwendete Abkirzungen:

IPW . Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW i Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])
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Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

Probenummer: 19081576-003

Externe Probenkennung: T19-00478.8

Probe eingelangt am: 11.07.2019

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung der Gem. Pierbach
Anlagen-Id: 06131000

Probenahmestelle: Hochbehélter, Zulauf Quellen
Probestellen-Nr.: 0z

Probenehmer: Alfred Miller
Probenahmedatum: 10.07.2019

Probenahmedatum: 10.07.2019

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Alfred Mller

Untersuchung von-bis: 11.07.2019 - 23.07.2019

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N: K
Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang II Teil AZ 3 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser. 3
Rickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung l&sst keinen Riickschiuss auf die 3
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung Idsst einen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete : :

Wagsseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 3
Verteilte Wassermenge 100,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
Wassertemperatur 11,1 grd C 6
Férbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 76 max. 2500 yS/cm 7
pH Wert (vor Ort) 6,32 6,50 - 9,50 8
Chlorid (C-) 1,6 max. 200 mg/! 9
Nitrat 5,5 max. 50 mg/! 9
Sulfat 13,5 max. 750 mg/I 9
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/| 10
Ammonium <0,030 max. 0,50 mag/! 11
NPOC (nicht ausblasbarer organischer 0,6 mg/! 12
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Leitung: DI Dr, Norbert Inreiter

Institut flr Hydroanalytik Linz
Wieningerstrafie 8, 4020 Linz G E ‘ ; S

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N1 K
Kohlenstoff)

Carbonatharte 1,2 °dH 13
Gesamtharte 14 °dH 13
Calcium (Ca) 7,9 mg/! 13
Magnesium (Mg) 1,2 mg/I 13
Fisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/! 14
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/! 14
Natrium (Na) 5,5 max. 200,0 mg/I 14
Kalium (K) <1,00 mg/! 14
koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 31 max. 100 KBE/mI 15
koloqiebﬂdende Einheiten bei 37°C 5 max. 20 KBE/ml i5
Bebritungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 16
Coliforme Bakterien 6 max. 0 KBE/100m! 16
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 17
Aliféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW . Indikatorparameterwert ("Richtwert™) n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW s Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert]) K ... Kommentar

Beurteilung:

Hinweis:

Wasser mit einem pH-Wert <6,5 kann unter bestimmten Umsténden (ins. Kupfer, verzinktes Eisen) bei manchen
Werkstoffen Korrosion ausldsen. Geeignete AufbereitungsmaBnahmen (Entsduerung) kénnen das
Aggressivitatspotential verringern.
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Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

AGES

Probenummer: 19081576-004

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T19-00478.9
11.07.2019
Privatprobe
Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser -+ Untersuchungsumfang

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung der Gem. Pierbach
06131000

Bohrbrunnen, Probehahn im Vorschacht
oL

Alfred Miller

10.07.2019

10.07.2019
AGES

Ja

Alfred Miller

11.07.2019 - 23.07.2019

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang MU ~ Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang II Teil AZ 3 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser. 3
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.

Rickschluss auf Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . .

Wagsseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 3
Verteilte Wassermenge 100,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Wassertemperatur 10,9 grd C 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Leitfahigkeit {vor Ort) 343 max. 2500 uS/cm 7
pH Wert (vor Ort) 6,95 6,50 - 9,50 8
Chlorid (Cl-) 70,9 max. 200 mg/! 9
Nitrat 17,2 max. 50,0 mg/! 9
Sulfat 9,8 max. 750 mg/| g
Nitrit <0,010 max. 0,10 ma/l 10
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/! 11
NPOC (nicht ausblasbarer organischer <0,3 mg/l 12
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Institut fir Hydroanalytik Linz
Wieningerstrafie 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

AGES

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Ni K
Kohlenstoff)

Carbonathérte 2,8 °dH 13
Gesamtharte 7,8 °dH 13
Calcium (Ca) 424 mg/| i3
Magnesium (Mg) 8,3 mg/! 13
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/! 14
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/| 14
Natrium (Na) 16,1 max. 200 mg/| 14
Kalium (K) <1,00 mg/| 14
koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 3 max. 100 KBE/mI 15
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebritungstemperatur 0 max. 20 KBE/ml 15
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 16
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100mi 16
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml| i
Benzol <0,30 max. 1,0 ug/l 22
Toluol <0,50 ug/l 22
Xylol <1,0 ug/l 22
Ethylbenzol <0,50 ug/l 22
Summe BTX 0 ug/I 22
Aliphatische Kohlenwasserstoffe <0,10 mg/! 23
Alifallig verwendete Abklirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW .......... Parameterwert ("Grenzwert™) X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

3.)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges

4.)  Methode zur Beschreibung von Proben fiir Radicaktivititsmessungen in Linz
Durchfiihrendes Labor: Geschéftsfeld Strahlenschutz, Abt. Radon und Radiodkologie, Linz

5.)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe gemaB ONORM M 6620:2012
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012, Dok.Code: 8689

6.)  Bestimmung der Temperatur im Wasser gemd ONORM M 6616:1994
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994, Dok.Code: 7508

7.3 Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit gemaB ONORM EN 27888:1993 (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: ONORM EN 27888:1993, Dok.Code: 7511

8 Bestimmung des pH-Werts geméf DIN EN ISO 10523:2012
Ext.Norm: DIN EN ISO 10523:2012, Dok.Code: 7512

9.)  Bestimmung der geldsten Anionen Chlorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-Ionenchromatographie gemsB DIN EN I1SO 10304-1:2009
Ext.Norm: DIN EN ISO 10304-1:2009, Dok.Code: 7518

10.)  Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gemaR EN ISO 13395:1996
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996, Dok.Code: 7552

11.) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spekitrometrischer Detektion gemaB EN IS0 11732:2005
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005, Dok.Code: 7551

12.) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode) gemaB EN 1484:1997
Ext.Norm: EN 1484:1997, Dok.Code: 7500

13.) Bestimmung der Leitféhigkeit, des pH-Wertes, der Carbonathérte, der Gesamthérte, des Calciums und Magnesiums im Wasser mittels Methrom Titroprozessor
geméR ONORM M 6268:2004 und ONORM EN ISO 9963-2:1996
Ext.Norm: ONORM M 6268:2004 und ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516

14.) Bestimmung von ausgewshlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES gemaB EN ISO 11885:2009
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009, Dok.Code: 7498
15.) Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen gemaB EN I1SO 6222:1999
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999, Dok.Code: 10643
16, Nachweis und Zéhlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien nach EN ISO 9308-1:2014
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649
17.)  Nachweis und Z&hlung von intestinalen Enterokokken - Verfahren durch Membranfiltration gemaB EN ISO 7899-2:2000
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: 10639
18.) Nachweis und Z&hlung von Pseudomonas aeruginosa mittels Membranfiltrationsverfahren gemaB ONORM EN ISO 16266:2008
Ext.Norm: ONORM EN ISO 16266:2008, Dok.Code: 10640

19.)  Bestimmung der Kohlenséureformen und des Sattigungsindex gemiB ONORM EN 1SO 9963-2:1996
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7517
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20.) Berechnungsmethode fir die Calcitlésekapazitét aus der aggressiven Kohlensgure
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7517

21.) Bestimmung von Rn-222 in Wasser mittels EIC
Durchfithrendes Labor: Geschéftsfeld Strahlenschutz, Abt. Radon und Radiodkologie, Linz

22.) Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten (Toluol und Xylol) mittels Gaschromatographie geméB DIN 38407-43:2014
Ext.Norm: DIN 38407-43:2014-10, Dok.Code: 7502

23.) Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index gemaB DIN EN 1SO 9377-2:2001
Ext.Norm: DIN EN ISO 9377-2:2001, Dok.Code: 7507

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer e.h.
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GUTACHTEN

Das an den Verbraucher abgegebene Wasser entspricht - abgesehen von einer Uberschreitung des
Indikatorparameterwertes (Richtwertes) fiir die Coliformen Bakterien bei der Probenahmestelle im Hochbehélter
nach Entsduerung (Probenummer: 19081576-001) - im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den
geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

Bezugnehmend auf die angeflihrte Richtwertiiberschreitung wird angemerkt, dass sich diese - insbesondere da
auch beim Lokalaugenschein keine Méngel an der Wasserversorgungsanlage festgestellt wurden und bei der
Netzentnahmestelle einwandfreie mikrobiologische Beschaffenheit gegeben ist - fiir vorliegenden Befund im
Toleranzbereich bewegt und daher aus gutachterlicher Sicht derzeit keine weiteren MaBnahmen zur
Aufrechterhaltung einer einwandfreien mikrobiologischen Beschaffenheit des Trinkwassers erforderlich sind.

Zumal beim Quellenzulauf zum Hochbehélter (Probenummer: 19081576-003) jedoch ebenfalls eine geringfligige
Uberschreitung des Richtwertes fiir die Coliformen Bakterien ermittelt wurde, werden bakteriologische Kontrollen
im Sinne der Eigentberwachung (im Zuge der betrieblichen Eigenkontrolle) innerhalb der nachsten 3 Monaten
angeraten.

Der gemal Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Méangel bestehen, die eine
Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeintréchtigen oder ausschlieBen.

Hinweis:

Im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges wurde beim Parameter Radon eine Uberschreitung des
Indikatorparameterwertes von 100 Bq/! festgestellt (vgl. Probenummer: 19081576).

GemaB OLMB Codexkapitel B1 sind jedoch erst bei einer 10-fachen Uberschreitung des festgelegten
Indikatorparameterwertes (d.h. 1000 Bg/L ) geeignete AbhilfemaBnahmen sowie eine angemessene Frist fiir deren
Umsetzung vorzusehen.

Als geeignete MaBnahmen waren in erster Linie der Verzicht auf die Verwendung des Wassers oder das Mischen
des Wassers mit unbelastetem Wasser anzusehen.

Gutachterin:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer
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